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Наиважнейшим техническим 
решением в обеспечении электро-
безопасности при эксплуатации 
экскаваторов является их надежное 
заземление. При этом под «надеж-
ным заземлением» понимается не 
только абсолютное значение сопро-
тивления заземления, но и непре-
рывность (целостность) заземляющих 
проводников, проходящих внутри 
экскаваторных кабелей. Именно 
этим обусловлено требование РД 
05-334-99 «Нормы безопасности на 
электроустановки угольных разрезов 
и требования по их безопасной экс-
плуатации» по автоматическому кон-
тролю целостности заземляющих жил 
кабелей.

Создание эффективных устройств 
контроля заземляющих жил кабелей 
является сложной технической за-
дачей, так как на цепи заземления 
воздействует множество факторов, 
усложняющих процесс контроля 
(рис. 1).

rk, rз  — сопротивления единицы 
длины контрольной и заземляющей 
жил.

Rш — сопротивление в месте пере-
мыкания контрольной жилы с зазем-
ляющими экранами.

Rпк  — переходные сопротивления 
в местах подключения заземляющих 

цепей к базе экскаватора БЭ и при-
ключательному пункту (принимается 
по 0,1 Ом).

Rсз  — сопротивление самозазем-
ления экскаватора.

Значения  и  для 
кабелей сечения силовых жил от 25 
до 70 мм2 составляют соответственно 
(0,51 — 0,33) Ом и (0,87 — 0,33) Ом на 
300 м длины. Полное сопротивление 
петли Rп=Rк+Rз+2Rпк соответственно 
(1,48-0,86) Ом. Сопротивление Rсз в 
зависимости от типоразмера экскава-
тора, проводимости пород и времени 
года варьируется от нескольких Ом до 
десятков кОм.

Сопротивление Rш возникает 
вследствие повреждения изоляции 
контрольной жилы при больших рас-
тягивающих усилиях, например, при 
намотке кабеля на барабаны или 
перетаскивании кабеля бульдозера-
ми. Особенно велика вероятность 
появления Rш в некачественно вы-
полненных счалках (местах ремонта). 
Количественное значение Rш оце-
нить весьма сложно.

Рассмотрим уровни наиболее 
«опасных» электрических воздей-
ствий, являющихся, по существу, 
помехами контроля заземляющей 
жилы.

Дуговые однофазные замыкания 

без опасности
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электроустановки — 
экскаваторы

Рис.1. Схема замещения цепи заземления в кабеле и виды воздействия



Уважаемые коллеги! Дорогие горняки!
Компания OHE Mining Technology GmbH, Германия, и компании ООО «ОНЕ-технологии», 

ОАО «Объединенные машиностроительные технологии» («ОМТ») искренне поздравляют 
вас с Днем шахтера и выражают признательность всем, кто посвятил свою жизнь этому 

нелегкому, но почетному делу.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия,  

удачи и новых трудовых достижений!
С уважением

Н.А. Пономаренко, генеральный директор
OHE Mining Technology GmbH, ООО «ОНЕ-Технологии», ОАО «ОМТ»

на заземляющую жилу в кабеле. Им-
пульсные напряжения в цепи зазем-
ления могут составлять 35 В.

Двойные разноместные замы-
кания на землю, при условии, что 
одно из мест пробоя находится в 
контролируемом кабеле. Полагая, 
что ток замыкания проходит через 
общекарьерную сеть заземления и 
может достигать 1500 А, падения на-
пряжения в кабеле может достигать 
700 В.

Прямые удары молнии в заземля-
ющую цепь с импульсом тока 5000 А 
и длиной волны 8/20 мкс создают 
перенапряжения до 2500 В.

Блуждающие токи от контактных 
сетей, как правило, не превышают 

10-12 А, а наводки от тиристорных 
преобразователей могут достигать 
30 В.

С учетом вышеизложенного НПП 
«ЭЛЕКОР» в рамках инновационного 
проекта «Организация серийного 
производства современного безо-
пасного электрооборудования для от-
крытых горных работ» разработало и 
изготавливает модернизированный 
блок контроля заземляющей жилы 
БКЗЖ (рис. 2).

По заказу потребителей, дополни-
тельно к БКЗЖ поставляется вынос-
ной пульт для оперативного контроля 
замыкания контрольной и заземляю-
щей жил. Пульт монтируется у потре-
бителя в конце кабеля.

Выводы:
Применение устройств автоматического контроля 

целостности заземляющей жилы кабеля БКЗЖ 
резко снижает вероятность работы экскаватора без 
заземления.

Для устранения случаев замыкания заземляющей 
и контрольной жилы, приводящих к уменьшению 
зоны контроля БКЗЖ, необходимо более тщательно и 
надежно изолировать контрольную жилу при ремонте 
кабеля (в счалке).

На экскаваторах с кабельными барабанами, соз-
дающими повышенную вероятность раздавливания 
счалок при накручивании кабеля и замыкания цепи 
контроля, рекомендуется устанавливать выносные 
пульты, входящие в блок БКЗЖ, для периодического 
оперативного контроля замыкания между заземляю-
щей и контрольной жилами.

Номенклатура продукции, выпускаемой на НПП 
«ЭЛЕКОР», приведена на сайте www.nppelekor.ru

Рис. 2. Блок контроля заземляющей 
жилы БКЗЖ




